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Piasek

Poziom terenuGrunt rodzimy
ubijany warstwowo

Folia PCV niebieska

Grunt rodzimy

OPRACOWAŁ:

PROJEKTOWAŁ:

NR UPRAWNIEŃ: PODPIS DATA NR RYSUNKU

SKALA

STADIUM DOKUMENTACJI

JOACHIM BOROWSKI

TOMASZ MALECHA

233/90/PW

06.2006

06.2006 3.0

NAZWA RYS.:

INWESTOR:

OBIEKT:

ZADANIE: MIELNIK

HYDROFORNIA

INWESTOR:

UKŁADANIE KABLI W ZIEMI

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

UŁOśENIE KABLA n.n. 0.4kV W ROWIE

Poziom terenu

SKRZYśOWANIE KABLA n.n. PROJEKTOWANEGO Z
KABLAMI ISTNIEJĄCYMI

Folia PCV niebieska

Grunt rodzimy

Proj. kabel n.n.

Folia PCV niebieska Istn. kabel n.n.

Piasek

Rura DVK 50 dla kabli do 10 mm2

Rura DVK 110 dla kabli 120 mm2

Rura AROT A-110 dla kabli 120 mm2

Rura AROT A-50 dla kabli do 10 mm2

Piasek

Proj. kabel n.n.

Grunt rodzimy

Folia PCV niebieska

SKRZYśOWANIE KABLA n.n. Z DROGĄ

DrogaPobocze Pobocze

F.M.PROJEKT

Mikołaj Fiedoruk

Zaścianki kol. ul. Bukowa 9 tel.

7.418.330,kom. 0502590922


